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e "OMPTE RENDU ANNUEL DE VERIFICATION : _‘]
D'EXTINCTELURS MOKTILES ET MATERIEL INCENDIE

Le soussigné : RAHOLIM:.;,LALA L. SECURH’E PREVENTION INCENDIE (S.P.L)
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Lot 0105H0030 villa cri—zrin®7 Manganvotra; ‘Mahajanga, Installateur Vérificateur des
Systemes de Sécurité lncendme, agréé par I” Association Professionnelle des Entreprises d” Assurance a

Madagascar (APEAM) suivent REF. 076/§3APEAMSG atteste avoir procédé a la vérification
des extincteurs dans le nsque suivant ©
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Tous les appareils sont en bon étz t d’entretien et de fo
efficacité dés la naissance d’un in sendie dans les condi

A Ys adéquates d’utilisation.

1. POINTS DE NON CONFORMITE AUX REGLEQ‘{
| !

a- emplacement - CONFORME aux no mes édictées par "APEAM c
b surface couverte: ENviron ......... R M2
¢- Conformité aux régles: CONFORME atix normes édictées par I’APEA,




